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1号楼手术室及ICU精密空调电源改造施工


























施工造价说明：
1、六层空调机组动力柜双电源开关损坏，更换1套630A/4P双电源开关；
2、双电源开关本体下端铜排、柜内汇流排需重新制作，铜排规格：40*10mm、数量：5米；
3、由于总配电房内原双电源备用回路设计开关额定电流为250A，不符合末端用电负荷要求，本次需改接双电源开关备用回路电缆，由4XAA2回路经现有的电缆沟及桥架改接至5AA1回路，电缆规格：YJV-3*185+2*95mm、数量：1路*2根电缆 46米*2根 合计：92米；
4、重新制作电缆终端头2副、电缆中间接头2副及相关电缆附件。
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